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Dotyczy: Jakosci wody na wodociqcu publicznym Nowa Rudna

W zwiagzku z wystapieniem przekroczenia z zakresu parametru bakterie z grupy
coli na wodociggu publicznym Nowa Rudna (punkt poboru: Sklep Mosciska 22) —
monitoring grupa A, w probie wody pitnej pobranej w dniu 28.10.2024r., Zaklad
Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przekazuje harmonogram planowanych dziatati
naprawczych. Wlascicielka sklepu zostala powiadomiona o wynikach i postepowaniu w
zaistnialej sytuacji. Ustalono réwniez termin poboru wody do badania na dzier

04.11.2024r.
Kikf 1K ‘
Zaktadu Gody A }omuna]nej
muja: wh 'Qt'ys '
Quzymuja: mgr JacekRisAzek

1. Adresat monitoring wody.psse.pilaf@isanepid. gov.pl

Do wiadomosci:
Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka




ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
UL. SZKOLNA 1, 89-320 WYSOKA
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HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIEWZIEC NAPRAWCZYCH

1. Podstawa prawna: §6 pkt 1 lit. ¢ Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2017 poz. 2294)

2. Miejsce wystgpienia przekroczenia:

Miejsce wysta pienia przekroczenia Parametr —W_vnik ‘
Wodocu;g Publiczny Nowa Rudna | Liczba bakterii z grupy coli 10 jtk/ml
(punkt poboru: Sklep Mosciska 22) o f _

3. Planowane dzialania naprawcze:

L.p. Okreéleme planowanych dzialai naprawczych Data dzialania
1 l Uzyskanie wymku badania laboratoryjnego stwierdzajgcego 31.10.2024 .
" | skazenie wodv lub zgloszenie przez PPIS | T N
2 Powiadomienie o skazeniu wody wladz samorzadowych oraz : 31.10.2024
" | wihadciciela nieruchomosci w ktére] wystapilo przekroczenie | IR
- Ustalenie zasicgu wystepowania skazenia | 31.10.2024 |
4.  Wylaczenie z eksploatacii skazonvch elementéw wodociagu | brak koniecznosci
- . [ - - I
5 Dezynfekcja wody podchlorynem sodu —w rejonie wystgpienia 31.10.2024
_ | przekroczefi . -
6. | Plukanie sieci w miejscowosci, w ktére] wystapilo przekroczenie. | 31.10.2024 |
7. | Plukanie instalacji technologicznych w stacji uzdatniania | brak koniecznosci |
| . - . . . . o« ygn . v
g. f:lic‘\z\:zdf:]a skutkéw skazenia oraz ustalenie (jesli to mozliwe) jego 04.11.2024

Pobér wody w celu przeprowadzenia badar laboratoryjnych w
9. | urzadzeniach poddanych dezynfekeji oraz na urzadzeniach, na ktére 04.11.2024
| moglo nastspié przeniesienia skazenia - !

| 10. | Badanie wodv wykonane przez akredvtowane laboratorium | po dostarczeniu préb

‘ niezwlocznie po
11. | Przekazanie PPIS wynikéw badan laboratoryjnych wody otrzymaniu
| ‘ z laboratorium
Wigczenie urzadzen do eksploataciji po uzyskaniu zatwierdzenia dotyczy

_ 12. | PPIS o przydatnosci wody do spozycia przez ludzi

Wysoka, dnia 31.10.2024r.

...... Iwona Nowak ............
(Sporzadzit) (Zatwierdzil)



